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排污许可证编号：914117254188454815001X
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报告时段：2021年
法定代表人（实际负责人）：李名扬
技术负责人：李名扬
固定电话：03967076108
移动电话：13939621292



排污单位名称（盖章）

报告日期：2022年02月07日
 
 
 



承诺书

驻马店市环境保护局：
确山县产业集聚区污水处理厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。
特此承诺。





单位名称：                     （盖章）
法定代表人：                  （签字）
日 期：
 
 
 
 
 
 




一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表
	
项目
	内容
	报告周期内执行情况
	原因分析

	排污单位基本情况
	（一）排污单位基本信息
	单位名称
	确山县产业集聚区污水处理厂
	否 
	

	
	
	注册地址
	河南省驻马店市确山县中原大道与董北路交叉口西100米
	否 
	

	
	
	邮政编码
	463200
	否 
	

	
	
	生产经营场所地址
	河南省驻马店市确山县朗陵街道办事处赵庄村
	否 
	

	
	
	行业类别
	污水处理及其再生利用
	否 
	

	
	
	生产经营场所中心经度
	114.05700
	否 
	

	
	
	生产经营场所中心纬度
	32.81640
	否 
	

	
	
	组织机构代码
	
	否 
	

	
	
	统一社会信用代码
	914117254188454815
	否 
	

	
	
	技术负责人
	李名扬
	否 
	

	
	
	联系电话
	03967076108
	否 
	

	
	
	所在地是否属于重点区域
	否
	否 
	

	
	
	主要污染物类别
	
	否 
	

	
	
	主要污染物种类
	
	否 
	

	
	
	大气污染物排放方式
	
	否 
	

	
	
	废水污染物排放规律
	
	否 
	

	
	
	大气污染物排放执行标准名称
	
	否 
	

	
	
	水污染物排放执行标准名称
	总氮（以N计）,总磷（以P计）
	否 
	

	
	
	设计生产能力
	
	否 
	

	
	（二）产排污环节、污染物及污染治理设施
	废气
	TA001-厂区绿化
	污染物种类
	否 
	

	
	
	
	
	污染治理设施工艺
	否 
	

	
	
	
	
	排放形式
	否 
	

	
	
	
	
	排放口位置
	否 
	

	环境管理要求
	自行监测要求
	DW001
	
	

	
	
	总磷（以P计）
	监测设施
	否 
	

	
	
	
	自动监测设施安装位置
	否 
	

	
	
	氨氮（NH3-N）
	监测设施
	否 
	

	
	
	
	自动监测设施安装位置
	否 
	

	
	
	流量
	监测设施
	否 
	

	
	
	
	自动监测设施安装位置
	否 
	

	
	
	总氮（以N计）
	监测设施
	否 
	

	
	
	
	自动监测设施安装位置
	否 
	

	
	
	化学需氧量
	监测设施
	否 
	

	
	
	
	自动监测设施安装位置
	否 
	


注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。
二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (污水处理及其再生利用)
	序号
	记录内容
	生产单元
	名称
	数量或内容
	计量单位
	备注

	1
	主要原料用量
	进水口
	进口废水
	579.86
	万t
	

	2
	主要辅料用量
	泥区车间
	絮凝剂
	3191.2
	kg
	

	3
	能源消耗
	污水厂
	电量
	
	162.15
	万kWh
	

	4
	生产规模
	污水厂
	生产规模
	2
	万t
	

	5
	运行时间和生产负荷
	预处理+二级生化处理+三级深度处理
	运行时间和生产负荷
	运行时间：8760h：生产负荷：75%
	
	

	6
	主要产品产量
	出水
	达标废水
	568.09
	万t
	

	7
	取排水
	/
	/
	
	
	无




表2-2 燃料分析表
	序号
	生产单元
	工艺名称
	类型
	参数
	单位
	值


三、污染防治设施运行情况
（一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表 
	序号
	设施名称
	设施编号
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	污水处理
	TW001-TW030
	运行时间 
	8760 
	h 
	

	
	
	
	污水处理量 
	579.86 
	万t 
	

	
	
	
	污水回用量 
	0 
	t 
	

	
	
	
	污水排放量 
	568.09 
	万t 
	

	
	
	
	耗电量 
	162.15 
	万kWh 
	

	
	
	
	药剂使用量 
	3191.2 
	kg 
	

	
	
	
	污染物处理效率 
	90.75 
	% 
	COD：92%，氨氮：98%，总磷：94%，总氮：79% 

	
	
	
	运行费用 
	280 
	万元 
	


废气污染治理设施正常运转情况表 
	序号
	设施名称
	设施编号
	设施类型
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	厂区绿化
	TA001
	其他设施,其他设施 
	其他 
	/ 
	h 
	没有废气处理设施，靠厂区绿化 


（二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
	（超标时段）
	故障设施
	故障原因
	各排放因子浓度（mg/m3）
	应对措施

	开始时段-结束时段
	
	
	污染因子
	排放范围
	


（三）结论

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮四项污染因子安装有在线监控设备，并于环保部门联网，2021年无超标数据。 
四、自行监测情况
（一）正常时段排放信息


表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	有效监测数据（小时值）数量
	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3）
	超标数据数量
	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	


表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	许可排放速率(kg/h)
	排放速率有效监测数据数量
	实际排放速率(kg/h)
	超标数据数量
	超标率(%)
	超标原因

	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	


注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
	序号
	生产设施/无组织排放编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	监测点位/设施
	监测时间
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）
	是否超标及超标原因

	1
	厂界
	氯化氢
	
	紫外可见分光光度仪
	20211108
	0.03
	

	
	
	臭气浓度
	20
	
	20211108
	17.0
	

	
	
	硫化氢
	0.06
	紫外可见分光光度仪
	20211108
	0.007
	

	
	
	氨（氨气）
	1.5
	紫外可见分光光度仪
	20211108
	0.07
	

	2
	厂区体积浓度最高处
	甲烷
	1.0
	气相色谱仪
	20211108
	0.00324
	


注：如排污许可证未许可排放速率，可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/L）
	有效监测数据（日均值）数量
	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）
	超标数据数量
	超标率
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DW001
	六价铬
	手工 
	0.05
	1.0
	0.0
	0.006
	0.003
	
	
	

	
	动植物油
	手工 
	1
	1.0
	0.0
	0.17
	0.085
	
	
	

	
	总汞
	手工 
	0.001
	1.0
	0.0
	3.0E-4
	1.5E-4
	
	
	

	
	总铬
	手工 
	0.1
	1.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	
	

	
	总磷（以P计）
	自动 
	0.5
	12.0
	0.11
	0.216
	0.163
	
	
	

	
	总砷
	手工 
	0.1
	1.0
	0.0
	0.0013
	6.5E-4
	
	
	

	
	石油类
	手工 
	1
	1.0
	0.0
	0.6
	0.3
	
	
	

	
	总氮（以N计）
	自动 
	15
	12.0
	9.62
	11.74
	10.68
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	手工 
	10
	1.0
	5.3
	9.7
	7.5
	
	
	

	
	阴离子表面活性剂
	手工 
	0.5
	1.0
	0.0
	0.05
	0.025
	
	
	

	
	烷基汞
	手工 
	0
	1.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	
	

	
	总镉
	手工 
	0.01
	1.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	
	

	
	pH值
	手工 
	6-9
	1.0
	6.93
	7.06
	6.99
	
	
	

	
	色度
	手工 
	30
	1.0
	4.0
	8.0
	6.0
	
	
	

	
	悬浮物
	手工 
	10
	1.0
	5.0
	8.0
	6.5
	
	
	

	
	总铅
	手工 
	0.1
	1.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	
	

	
	粪大肠菌群
	手工 
	1000
	1.0
	330.0
	440.0
	385.0
	
	
	

	
	氨氮（NH3-N）
	自动 
	5
	12.0
	0.105
	0.939
	0.522
	
	
	

	
	流量
	自动 
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	自动 
	50
	12.0
	16.6
	30.1
	23.35
	
	
	


(二)非正常时段排放信息


表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
	起止时间
	排放口编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	有效监测数据（小时值）数量
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）
	超标数据数量
	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	


表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
	起止时间
	生产设施/无组织排放编号
	监测时间
	污染物种类
	监测次数
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）
	是否超标及超标原因


注：如排污许可证未许可排放速率，可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
	记录日期
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	有效监测数据（小时值）数量
	监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）
	超标数据数量
	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	


（三）小结

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮四项污染因子安装有在线监控设备，并于环保部门联网，2021年无超标数据。 
五、台账管理信息
(一)台账管理情况表 

表5-1 台账管理情况表
	序号
	记录内容
	是否完整
	说明

	1
	处理设施名称、编码、设施规格型号（标牌型号）、相关设计参数（参数名称、设计值、单位）
	是 
	

	2
	a）进水信息：记录进水口水质、水量信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.1。 b）污水处理设施日常运行信息 记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.2。 c）废气治理设施日常运行信息 废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.3。 d）污泥处理设施日常运行信息 记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.4。 e）污染治理设施维修维护记录 排污单位污染治理设施维修维护记录应记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。维护维修记录原则上在异常状态（故障、停运、维护）发生后随时记录，及时向地方生态环境主管部门报告，参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.5。
	是 
	

	3
	进水信息：记录时间、进水水量、监测指标、检测方法、监测日均浓度、其他
	是 
	

	4
	出水监测记录：采样日期，采样数量，采样方法，采样人，排放口编号，废水类型，水温，出口流量，污染因子名称、浓度、许可排放浓度、测定方法、是否超标，其他
	是 
	

	5
	企业名称、法人代表、注册地址、生产经营场所地址、邮编、流域、行业类别、统一社会信用代码、营业执照注册号、电子邮箱、联系方式、生产规模、收水范围、服务人口、进入污水厂工业企业信息
	是 
	

	6
	污染治理设施维修维护记录包括：设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维修）时刻、恢复（启动）时刻、时间原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告
	是 
	


(二)小结 

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮四项污染因子安装有在线监控设备，并于环保部门联网，2021年无超标数据。 
六、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息


表6-1 废气排放量表
	排放口类型
	排放口编码
	排放口名称
	污染物
	许可排放量（吨）
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计
	

	其他合计
	臭气浓度
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	我厂无有组织废气，产生的废气由厂区绿化处理

	
	硫化氢
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	我厂无有组织废气，产生的废气由厂区绿化处理

	
	甲烷
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	我厂无有组织废气，产生的废气由厂区绿化处理

	
	氯化氢
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	我厂无有组织废气，产生的废气由厂区绿化处理

	
	氨（氨气）
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	我厂无有组织废气，产生的废气由厂区绿化处理

	全厂合计
	NOx
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	我厂无有组织废气，产生的废气由厂区绿化处理

	
	SO2
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	我厂无有组织废气，产生的废气由厂区绿化处理

	
	颗粒物
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	我厂无有组织废气，产生的废气由厂区绿化处理

	
	VOCs
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	我厂无有组织废气，产生的废气由厂区绿化处理


表6-2 废水排放量表
	排放口类型
	排放方式
	排放口编码
	排放口名称
	污染物
	许可排放量（吨）
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计
	

	主要排放口
	直接排放
	DW001
	产业集聚区污水排放口
	六价铬
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0.012 
	0.012 
	

	
	
	
	
	动植物油
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0.08 
	0.05 
	0.1 
	0.23 
	

	
	
	
	
	总汞
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0.000267 
	0.2 
	0.00003 
	0 
	0.200297 
	

	
	
	
	
	总铬
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	- 
	- 
	- 
	- 
	2.19 
	0.23 
	0 
	0 
	0 
	0.23 
	

	
	
	
	
	总砷
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0.001403 
	0.19 
	0.00063 
	0 
	0.192033 
	

	
	
	
	
	石油类
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0.19565 
	0.2 
	0.39 
	0.12 
	0.90565 
	

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	- 
	- 
	- 
	- 
	109.5 
	6.71 
	0 
	0 
	0 
	6.71 
	

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	13.03 
	12.03 
	13.6 
	18.8 
	57.46 
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0.05 
	0.05 
	

	
	
	
	
	烷基汞
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	
	
	
	总镉
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	
	
	
	pH值
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	

	
	
	
	
	色度
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	

	
	
	
	
	悬浮物
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	3.86 
	0 
	0 
	7 
	10.86 
	

	
	
	
	
	总铅
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	330 
	0 
	440 
	770 
	

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	- 
	- 
	- 
	- 
	10.95 
	0.38 
	0 
	0 
	0 
	0.38 
	

	
	
	
	
	流量
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	1412306 
	0 
	0 
	0 
	1412306 
	

	
	
	
	
	化学需氧量
	- 
	- 
	- 
	- 
	219 
	19.32 
	0 
	15.81 
	78.15 
	113.28 
	

	全厂直接排放合计
	氨氮（NH3-N）
	- 
	- 
	- 
	- 
	10.95 
	0.38 
	0 
	0 
	0 
	0.38 
	

	
	总铅
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	pH值
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	

	
	总砷
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0.19 
	0.00063 
	0 
	0.19063 
	

	
	五日生化需氧量
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	12.03 
	13.6 
	18.8 
	44.43 
	

	
	动植物油
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0.08 
	0.05 
	0.1 
	0.23 
	

	
	石油类
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0.2 
	0.39 
	0.12 
	0.71 
	

	
	化学需氧量
	- 
	- 
	- 
	- 
	219 
	19.32 
	0 
	15.81 
	78.15 
	113.28 
	

	
	总磷（以P计）
	- 
	- 
	- 
	- 
	2.19 
	0.23 
	0 
	0 
	0 
	0.23 
	

	
	色度
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	

	
	阴离子表面活性剂
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0.05 
	0.05 
	

	
	六价铬
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0.012 
	0.012 
	

	
	烷基汞
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	粪大肠菌群
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	330 
	0 
	440 
	770 
	

	
	悬浮物
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	7 
	7 
	

	
	总汞
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0.000127 
	0.2 
	0.00003 
	0 
	0.200157 
	

	
	流量
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	总氮（以N计）
	- 
	- 
	- 
	- 
	109.5 
	6.71 
	0 
	0 
	0 
	6.71 
	

	
	总镉
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	总铬
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	


注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
（二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
	超标时段
	生产设施编号
	排放口编号
	超标污染物种类
	实际排放浓度（折标，mg/m3）
	超标原因说明


表6-4 废水污染物超标时段日均值报表
	超标时段
	排放口编号
	超标污染物种类
	实际排放浓度（折标，mg/L）
	超标原因说明


（三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段 
	日期
	废气类型
	排放口编号/设施编号
	污染物种类
	许可日排放量(kg)
	实际日排放量(kg)
	是否超标及超标原因
	备注


冬防等特殊时段 
	月份
	废气类型
	排放口编号/设施编号
	污染物种类
	许可月排放量(t)
	实际月排放量(t)
	是否超标及超标原因
	备注





（四）结论

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮四项污染因子安装有在线监控设施，并于环保部门联网，2021年无超标数据。 
七、信息公开情况
(一)信息公开情况报表 

表7-1 信息公开情况报表
	序号
	分类
	许可证规定内容
	实际情况
	是否符合排污许可证要求
	备注

	1
	公开方式
	1.国家排污许可信息公开系统。 2.其他便于公众知晓的方式。
	
	
	

	
	时间节点
	及时更新，及时公开。
	
	
	

	
	公开内容
	（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式、以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；（3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；（5）突发环境事件应急预案；（6）季度、半年及年度报告按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法（试行）》执行污许可证执行报告中相关内容；（7）其他应当公开的环境信息。
	
	
	


(二)小结 

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮四项污染因子安装有在线监控设施，并于环保部门联网，2021年无超标数据。 
八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。 
我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮四项污染因子安装有在线监控设施，并于环保部门联网，2021年无超标数据。 
九、其他排污许可证规定的内容执行情况

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮四项污染因子安装有在线监控设施，并于环保部门联网，2021年无超标数据。 
十、其他需要说明的情况

我厂全年正常运行，COD、氨氮、总磷、总氮四项污染因子安装有在线监控设施，并于环保部门联网，2021年无超标数据。 
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